
Wijzigingen aan het plan steeds vooraf melden! 
Afwijkingen kunnen garantie doen vervallen. 
Debieten: m² m³/h
Woonkamer 45,2 150
WC gelijkvloers 1,2 -25
Wasplaats 9,1 -50
Keuken 15,6 -75
Badkamer 11,1 -50
Slaapkamer 1 met dressing 23,8 72
Slaapkamer 2 13,4 49
Slaapkamer 3 13,4 49
WC verdieping 1,2 -25
Extra afvoer nachthal -95

Boring extractie daalleiding

Boring extractie stijgleiding

Boring pulsie daalleiding

Boring pulsie stijgleiding

Woning: Straat + nummer, postcode + woonplaats
Bouwheer: Naam bouwheer
Straat + nummer, postcode + woonplaats, 
GSMnummer

Plaatsing   

Uitvoering door:                          

Controle uitvoering door:                          
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Wijzigingen aan het plan steeds vooraf melden! 
Afwijkingen kunnen garantie doen vervallen. 
Debieten: m² m³/h
Woonkamer 45,2 150
WC gelijkvloers 1,2 -25
Wasplaats 9,1 -50
Keuken 15,6 -75
Badkamer 11,1 -50
Slaapkamer 1 met dressing 23,8 72
Slaapkamer 2 13,4 49
Slaapkamer 3 13,4 49
WC verdieping 1,2 -25
Extra afvoer nachthal -95

Boring extractie daalleiding

Boring extractie stijgleiding

Boring pulsie daalleiding

Boring pulsie stijgleiding

Woning: Straat + nummer, postcode + woonplaats
Bouwheer: Naam bouwheer
Straat + nummer, postcode + woonplaats, 
GSMnummer
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Wijzigingen aan het plan steeds vooraf melden! 
Afwijkingen kunnen garantie doen vervallen. 
Debieten: m² m³/h
Woonkamer 45,2 150
WC gelijkvloers 1,2 -25
Wasplaats 9,1 -50
Keuken 15,6 -75
Badkamer 11,1 -50
Slaapkamer 1 met dressing 23,8 72
Slaapkamer 2 13,4 49
Slaapkamer 3 13,4 49
WC verdieping 1,2 -25
Extra afvoer nachthal -95

Boring extractie daalleiding

Boring extractie stijgleiding

Boring pulsie daalleiding

Boring pulsie stijgleiding

Woning: Straat + nummer, postcode + woonplaats
Bouwheer: Naam bouwheer
Straat + nummer, postcode + woonplaats, 
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